
	

ANÁLISE	AMBIENTAL	E	SOCIAL	SEI	Nº	0022721553/2024	-	CAJ.DIREX.GQM.CGA

	

	

Joinville,	06	de	setembro	de	2024.
	

CATEGORIZAÇÃO	APLICADA	AO	PROJETO	DE	RETROFIT	DA	ETA	CUBATÃO
	

1.	Considerações	iniciais	
Esta	análise	tem	por	objetivo	categorizar	a	obra	em	epígrafe,	de	modo	a	complementar	a	Análise	Ambiental	e	Social
Preliminar	SEI	nº	0013288443/2022	-	CAJ.DIREX.GQM.CGA.
	
2.	Tipologia	de	obra	
Obra:	Retrofit	dos	Sistemas	de	Bombeamento	da	ETA	Cubatão
Tipologia:	Reformas	e	Manutenções	-	Retrofit:	Modernização	de	unidades	operacionais	que	impliquem	em	ganho
de	eficiência,	com	alteração	da	infraestrutura,	podendo	implicar	em	aumento	da	capacidade	de	tratamento.
	
3.	Análise	de	Risco		
3.1.	Ambiental	(meios	físico	e	biológico)

NORMATIVA ASPECTO
ANALISADO

NECESSITA	 DE
LICENÇA	 /
AUTORIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA	
AÇÕES	 /	 PROGRAMA	 DE
ATENDIMENTO	 /	 ESTUDOS
AMBIENTAIS	

PDAS	1/
NAS1

Licenciamento
Ambiental	 Não

Tais	 intervenções	 caracterizam-se	 por
substituição/modernização/melhorias	 de
equipamentos,	 sistemas	 e	 instalações
existentes,	 não	 configurando	 em	 alteração
dos	 critérios	 constantes	 no	 processo	 de
licenciamento	existente,	enquadrando-se	no	§
1º	 do	 art.	 11	 da	 Resolução	 CONSEMA	 nº
250/2024.

Conforme	 Ofício	 SAMA	 Nº
0014371640/2022	(0014449616)

Autorização	 de
Corte	(AuC) Não Não	haverá	supressão	de	vegetação -

Outorga	de	Direito
de	 Uso	 de
Recursos	Hídricos	

Não Não	haverá	uso	de	Recursos	Hídricos -

Alvará	 Sanitário	 /
Habite-se	Sanitário Não Não	 haverá	 instalações	 hidrossanitárias

na	edificação	a	ser	construída -

Alvará	do	Corpo	de
Bombeiros	 /
Habite-se	do	Corpo
de	Bombeiros

Sim Quando	aplicável	o	Alvará	de	Construção Conforme	CBM-SC	IN	1/2022

Alvará	 de
Construção	 /
Certificado	 de
Vistoria	 e
Conclusão	 de
Obras	(CVCO)

Sim
Haverá	 ampliação	 da	 área	 construída	 	 para
implantação	 da	 subestação	 de	 rebaixamento
de	tensão

Alvará	 de	 Construção	 em
andamento	 conforme	 Processo
SEI	 nº	 22.1.013234-
1e	22.1.012248-6

Alvará
de	 Demolição	 /
Certificado	 de
Demolição

Sim
Haverá	 demolição	 da	 casa	 de	 medição	 da
qualidade	 da	 água	 para	 a	 implantação	 da
subestação	rebaixadora	de	tensão

Alvará	 de	 Demolição	 obtido
conforme	Processo	 22.1.013235-
0	Documento	0014840213

Alvará	 de
Terraplanagem Não Não	haverá	Terraplanagem -

	

NORMATIVA ASPECTO
ANALISADO IMPACTO PROBABILI-

DADE
CATEGORI-
ZAÇÃO

JUSTIFICATIVA	 PARA	 A
CLASSIFICAÇÃO	 DO	 NÍVEL	 DE
IMPACTO

AÇÕES	 /	 PROGRAMA
DE	 ATENDIMENTO	 /
ESTUDOS
AMBIENTAIS	
Os	 Programas	 de
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PDAS	3/
NAS	3

Deterioração	 da
qualidade	 das
águas

Baixo	(2) Baixa	(2) Baixo	-	C	(4) Não	 haverá	 intervenção	 no	 corpo
hídrico.

Gerenciamento	 de
Resíduos	 e
do	 Monitoramento	 dos
Corpos	 Hídricos	 em
execução	são	suficientes
para	 manter	 o	 efetivo
controle	 do	 aspecto	 em
questão.
	
Para	 a	 obra,	 os
seguintes	programas:
	
Programa	 de
Gerenciamento	 de
Resíduos
	
Programa	 de
Treinamento	 e
Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
	
Programa	 de
Implantação,	 Operação
e	 Encerramento	 de
Canteiro	 de	 Obras	 e
Áreas	de	Apoio

Deterioração	 da
qualidade	do	solo Baixo	(2) Baixa	(2) Baixo	-	C	(4)

Embora	 baixo,	 as	 obras	 do	 retrofit
tem	 potencial	 de	 causar
contaminação	 com	 óleos,	 graxas	 e
combustível	 dos	 veículos	 e
equipamentos,	 bem	 como	 pelo
descarte	 inadequado	 de	 resíduos
sólidos

Para	 a	 obra,	 os
seguintes	programas:
	
Programa	 de
Gerenciamento	 de
Resíduos
	
Programa	 de
Treinamento	 e
Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
	
Programa	 de
Implantação,	 Operação
e	 Encerramento	 de
Canteiro	 de	 Obras	 e
Áreas	de	Apoio

Deterioração	 da
qualidade	do	ar	 Baixo	(2) Baixa	(2) Baixo	-	C	(4)

Não	 haverá	 a	 execução	 de
terraplanagem,	 sendo	 executadas
pequenas
escavações,	transporte,	compactação
e	acabamento	do	terreno.	Entretanto
haverá	 demolição	 e	 construção	 de
nova	 subestação.	Ademais,	 há	de	 se
considerar	 que	 as	 obras	 serão
executadas	 internamente	 à	 ETA
Cubatão,	 uma	 unidade	 isolada	 da
população	 do	 entorno	 por	 densa
vegetação	 e	 considerável
distanciamento

Para	a	 obra	 sugere-se	a
implementação	 dos
seguintes	programas:
	
Programa	 de
Monitoramento	 de
Emissões	

Poluição	sonora Baixo	(2) Baixa	(2) Baixo	-	C	(4)

Embora	 algumas	 das	 obras	 à	 serem
executadas	 sejam	 potencialmente
ruidosas,	 essas	 serão	 executadas
internamente	 à	 ETA	 Cubatão,	 uma
unidade	 isolada	 da	 população	 do
entorno	 por	 densa	 vegetação	 e
considerável	distanciamento

Para	a	 obra	 sugere-se	a
implementação	 dos
seguintes	programas:
	
Programa	 de
Monitoramento	 de
Emissões	

Incômodos	à	fauna Baixo	(2) Muito	Baixa
(1) Baixo	-	C	(2)

Poderá	 haver	 afugentamento	 de
fauna	 em	 função	 da	 elevação	 dos
níveis	 de	 ruído	 pelo	 aumento	 do
trânsito	 de	 pessoas	 e	 a
movimentação	 de	 veículos	 e
maquinários	 próximos	 à	 borda	 da
vegetação.	 Além	 do	 ruído
proveniente	 da	 atividade	 de
demolição	e	construção.
A	 maior	 movimentação	 de	 veículos
por	 conta	 das	 obras	 irá	 aumentar	 o
risco	de	acidentes	 e	 atropelamentos
de	animais.	
Há	 risco	 de	 caça	 ou	 maus-tratos
pelos	trabalhadores.		

Para	a	 obra	 sugere-se	a
implementação	 dos
seguintes	programas:
	
	
Programa	 de
Treinamento	 e
Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
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PDAS	6/
NAS	6

Não	é	esperado	que	o	projeto	cause
redução	 de	 habitat,	 pois	 não
haverá	 necessidade	 de	 realizar
supressão	de	vegetação.	
	

Programa	 de
Monitoramento	 de
Emissões	

Riscos	a	flora - - - Não	haverá	supressão	de	vegetação -

Perda	 ou	 alteração
de	 habitats
terrestres

Baixo	(2) Muito	Baixa
(1) Baixo	-	C	(2)

A	 ETA	 Cubatão	 está	 localizada	 na
Área	 de	 Proteção	 Ambiental	 (APA)
Dona	 Franscisca,	 Unidade	 de
Conservação	de	Uso	Sustentável;
	
A	 ETA	 Cubatão	 está	 cercada	 por
cursos	 d'água	 e,	 consequentemente,
sobrepõe-se	 à	Áreas	de	Preservação
Permanente.	 Dessa	 forma,	 para	 a
modernização	 do	 sistema	 de
bombeamento,	 será	 necessário
intervir	 em	 Áreas	 de	 Preservação
Permanente;
	
Entretanto,	 as	 intervenções
mencionadas	 serão	 apenas	 dentro
dos	limites	do	terreno	da	Estação	de
tratamento,	 em	 áreas	 já
modificadas/edificadas.

Para	a	 obra	 sugere-se	a
implementação	 dos
seguintes	programas:
	
	
Programa	 de
Treinamento	 e
Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
	
Programa	 de
Implantação,	 Operação
e	 Encerramento	 de
Canteiro	 de	 Obras	 e
Áreas	de	Apoio

Alteração	 da
paisagem Baixo	(2) Baixo	(2) Baixo	-	C	(4)

Grande	 parte	 das	 obras	 irão	 alterar
apenas	 estruturas	 já	 existentes,
sendo	 as	 estruturas	 novas	 a	 serem
instaladas	 de	 pequeno	 porte	 e,
portanto,	 não	 afetaram	 de	 forma
importante	 a	 composição	 da
paisagem

Para	a	obra	 sugere-se	a
implementação	 dos
seguintes	programas:
	
Gestão	 de	 Riscos,
Preparação	 de
Respostas	 à
Emergências	 e
Desastres	Naturais

PDAS	8/
NAS	8

Interferência	direta
em	 bem	 tombado
ou	arqueológico

- - - Não	 haverá	 Interferência	 direta	 em
bem	tombado	ou	arqueológico -

	
3.2.	Análise	Social	(meio	socioeconômico)	

NORMATIVA ASPECTO
ANALISADO IMPACTO PROBABILIDADE CATEGORIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA	 A
CLASSIFICAÇÃO
DO	 NÍVEL	 DE
IMPACTO

AÇÕES	 /	 PROGRAMA
DE	 ATENDIMENTO	 /
ESTUDOS
AMBIENTAIS	

NAS	2,	3,	4	e
10

Desconforto
Ambiental Alto	(4) Alta	(4) Alto	-	B+	(16)

Haverá	 interrupção
no	 fornecimento	 de
água,	 sendo	 uma
paralisação
programada	 para
duração	 de
aproximadamente
10h	 e	 outras
pequenas
interrupções	 que
ocorrerão	 no	 período
da	madrugada.		
	
A	 população	 deverá
ser	 informada
antecipadamente
sobre	 a	 interrupção
do	 fornecimento	 de
água,	 quanto	 aos
cuidados	 específicos
durante	 o	 período	 de
intervenção	 e
previsão	de	retorno.
	
Com	 exceção
a	 interrupção	 no
fornecimento	 de
água,	 que	 afetará	 a
população,	 não
espera-se	 demais
desconfortos
ambientais,	 uma	 vez
que	 as	 obras	 serão
executadas
internamente	 à	 ETA

Plano	 de	 Engajamento	 de
Partes	 Interessadas	 e
Gestão	de	Queixas.
	
Programa	de	mitigação	de
impactos	 	 Sociais	 e
Econômicos	Temporários
	
Gestão	de	Resíduos
	
Programa	de	Treinamento
e	 Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
	
Programa	de	Implantação,
Operação	e	Encerramento
de	 Canteiro	 de	 Obras	 e
Áreas	de	Apoio
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Cubatão,	 uma
unidade	 isolada	 da
população	do	entorno
por	 densa	 vegetação
e	 considerável
distanciamento.	

NAS	5	e	10 Gestão	 de	 bens	 e
imóveis - - - Não	haverá	aquisição

de	terras -

NAS	2,	3	e	10
Geração	de	Emprego
e	 movimentação	 do
comércio	local

Muito
Baixo	(1) Baixa	(2) Baixo	-	C	(2)

IMPACTO
POSITIVO
Não	será	significativa
a	 contribuição	 da
obra	 para	 a	 redução
do	 desemprego
pelo	 incremento	 na
oferta	 de	 emprego
local,	 bem	 como	 não
contribuirá
significativamente	 na
movimentação	 do
comércio	 local,	 visto
que	 o	 aumento	 na
circulação	de	pessoas
na	 região	 durante	 as
obras	 é	 bastante
limitado,	 bem	 como
não	 há	 comércios
próximos	 à	 ETA	 e,
portanto,	 não	 se
espera	 um	 impacto
significativo	 neste
quesito	

Programa	 de	 Saúde	 e
Segurança	Ocupacional
	
Programa	 de	 Contratação
de	Mão	de	Obra	
	

NAS	3,	6	e	10

Melhoria	 das
condições	 de	 vida	 e
salubridade	 do	 meio
ambiente	construído

Alto	(4) Alta	(4) Alto	-	B+	(16)

IMPACTO
POSITIVO
A	 alteração	 que	 se
pretende	 realizar	 na
infraestrutura	da	ETA
Cubatão	incorrerá	em
melhoria	da	eficiência
energética	 e	 redução
do	 consumo
energético	do	sistema
de	bombeamento

Plano	 de	 Engajamento	 de
Partes	 Interessadas	 e
Programa	 de	 Gestão	 de
Queixas.

	
3.3.	Análise	de	Saúde	e	Segurança	do	Trabalho

NORMATIVA ASPECTO	ANALISADO IMPACTO PROBABILIDADE CATEGORIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA	 A
CLASSIFICAÇÃO
DO	 NÍVEL	 DE
IMPACTO

AÇÕES	 /
PROGRAMA	 DE
ATENDIMENTO	 /
ESTUDOS
AMBIENTAIS	

Trabalhos	 Restritos	 com
Riscos	 de	 Acidentes:
Trabalho	 em	 Altura,
Trabalho	 em	 Espaços
Confinados,	 Escavação,
Demolição,	 Produtos
Perigosos,	 Operação	 de
Máquinas	 e	 Equipamentos,
Mergulho,	Embarcação,	etc;

Médio	(3) Baixa	(2) Médio	-	B	(6)

Embora	 as	 chances
dos	 riscos	 se
efetivarem	 sejam
pequenas	 em
virtude	 dos
treinamentos
obrigatórios,
aplicações	 de	 EPCs
e	 EPIs
disponibilizados,
programas
implantados	 ,	 o
projeto	 envolve
responsabilidade	 da
contratada	 e	 a
participação	 de
trabalhadores	 nas
atividades
elencadas.

Programa	 de
Treinamento	 e
Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
	
Programa	 de	 Saúde
e	 Segurança
Ocupacional
	
Programa	de	Gestão
de	 Riscos,
Preparação	 de
Resposta	 à
Emergências	 e
Desastres	Naturais

Há	 possibilidade	 de
durante	 a	 execução
do	 objeto,	 possuir
classificação
de	 riscos	 com
insalubridade	 	 ao
trabalhador	 como
Poeiras	 metálicas
(para	 soldas),
Radiação	 Ionizante

Programa	 de
Treinamento	 e
Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
	
Programa	 de	 Saúde
e	 Segurança
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PDAS2/NAS	2 Trabalho	 com	 agentes
Insalubres:	 Esgoto,
Vibração,	 Umidade,	 Ruído,
poeiras,	etc;

Médio	(3) Baixa	(2) Médio	-	B	(6)
e	 até	 mesmo
Ruído;	 Todos	 os
riscos	 ocupacionais
devem	 ser	 aferidos
ou	 controlados
pelos	programas.
	
O	 projeto	 envolve	 a
responsabilidade	 da
contratada	 e
participação	 de
trabalhadores	 nas
atividades
elencadas

Ocupacional:	 PGR,
PCMSO	e	,	LTCAT
	
Programa	de	Gestão
de	 Riscos,
Preparação	 de
Resposta	 à
Emergências	 e
Desastres	Naturais
	
Manter	 observação
quanto	 ao
Parecer	0013625193

Trabalho	 com	 agentes
Perigosos:	 Inflamáveis,
Eletricidade,	Motocicleta;

Alto	(4) Baixa	(2) Médio	-	B	(8)

Embora	 as	 chances
dos	 riscos	 se
efetivarem	 sejam
pequenas	 em
virtude	 dos
treinamentos
obrigatórios,
programas
implantados	 e	 EPIs
disponibilizados,	 o
projeto	 envolve	 a
participação	 de
trabalhadores	 nas
atividades
elencadas

Programa	 de
Treinamento	 e
Conscientização
Ambiental	 dos
Trabalhadores
(Integração)
	
Programa	 de	 Saúde
e	 Segurança
Ocupacional
	
Programa	de	Gestão
de	 Riscos,
Preparação	 de
Resposta	 à
Emergências	 e
Desastres	Naturais

	

4.	Categorização	do	projeto	

Categoria	B+:	Projeto	 com	 pelo	menos	 um	 item	 dos	 requisitos	 a	 serem	 considerados	 na	 Análise	 Preliminar	 com
substancial	risco	ambiental	ou	social	adverso,	certo	de	menor	impacto,	ou	provável	e	que	seja	significativo.	Trata-se
de	obras	pontuais	com	o	intuito	de	promover	o	Retrofit	de	uma	unidade	em	plena	operação,	que	já	possui	os	devidos
controles	ambientais	e,	portanto,	entende-se	que	não	há	necessidade	de	um	estudo	de	Avaliação	Ambiental	e	Social
(AAS)	 específica	 para	 o	 escopo	 apresentado.	 Além	 disso	 a	 área	 de	 influência	 direta	 já	 teve	 sua	 linha	 de	 base
estabelecida	na	Avaliação	Ambiental	e	Social	Preliminar	do	Sistema	de	Abastecimento	de	Água	-	AAS	SAA	Amostra.
Assim	sendo,	sugere-se	a	utilização	do	Plano	de	Gestão	Ambiental	e	Social	(PGAS)	do	Sistema	de	Abastecimento	de
Água	 elaborado	 na	 amostra,	 de	modo	 a	 implementar	 os	 programas	 indicados	 para	 o	 Projeto	 1M	 -	 Implantação	 de
melhorias	na	ETA	Cubatão,	devido	à	sua	similaridade.
	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Leonardo	Rhoden	Rech,	Empregado(a)	Público(a),	em
23/10/2024,	às	08:51,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Alessandra	Oechsler,	Empregado(a)	Público(a),	em
23/10/2024,	às	09:34,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcus	Vinicius	da	Silva	Martinez,	Empregado(a)
Público(a),	em	23/10/2024,	às	10:08,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,
Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	0022721553	e	o	código	CRC	EF7804BE.
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https://www.aguasdejoinville.com.br/wp-content/uploads/2022/06/AAS_PROSAJ_SAA_AptoPubPrel_compressed.pdf
https://www.aguasdejoinville.com.br/wp-content/uploads/2024/07/Plano-de-Gestao-Ambiental-e-Social-PGAS-%E2%80%93-SAA-Documento-Final.pdf
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